Krajsk4 hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje
se sidlem v Hradci Kralové

Obec Zab¥ezi - Rediits
Zabrezi 26
544 01 Dvir Kralové n.l.

&.j.: tu/6999/2009/2/hok. tu/Cer V Trutnové dne 18.brezna 2009

OPATRENI

Krajsk4 hygicnickd stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, jako
piislusny orgdn ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozd&jsich predpisi
(déle jen ,,zdkon®), v souladu s ustanovenim § 3 odst. 4 zdkona povoluje uZiti vgdy z veFejného
vodovodu Zsbtezi-Redisté, provozovatelem zdroje vody obecni iFad ZabFezi — Relisté, Zabrezi
26, 544 01 Dvar Kralové nL, IC 00580872, ktera nespliiuje mezni hodnoty ukazateld Mn, Al, a
pH, nebot’ nelze zasobovani pitnou vodou zajistit jinak a nebude ohroZeno vefejné zdravi.

Povoleni se vyddva do 23.2.2011 a je vazdno na plnéni téchto podminek:

1. Uréuje se maximdlni horni hodnota pro Mn 0,44 mg/l

2. Urfuje se maximalni horni hodnota pro Al 0,91 mg/l

3. Uréuje se maximalni dolni hodnota pro pH 4,8

4. Uréuje se hodnota pro Ca+ Mg od 0.5 de 3,5 mmol/]

5. Kontrola jakosti vod bude provadéna v souladu se schvilenym proveznim fadem
6. Uréuje se doba odstranéni vySe uvedené zavady do 23.2.2011

Oduvodnéni

Dne 23.2.2009 byla zdej$imu spravnimu ufadu piedloZena Zadost p. Martina Janecka —
starosty obce Zabfez{ — Redists, Zabiezi 26, 544 01 Dvar Kralové n.L, IC 00580872 na povoleni uziti
vody, ktera nesplituje mezni hodnoty ukazateld vody pitné.

Z4adost obsahovala potfebné naleZitosti stanovené v § 10 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znénf
pozdgjsich predpisti. Zdej3i spravni Gfad posoudil Zadost z hlediska moZnosti jiného zasobovani pitnou
vodou a mozného ohrozeni vetejného zdravi.

Verejny vodovod zésobuje cca. 210 osob, mnoZstvi vody doddvané za jeden rok se pohybuje

okolo 11 000 m’,
Voda dodavana vefejnym vodovodem Zéabfezi-Re&ice vykazuje dle vysledki rozbori vody hodnoty
nasledujicich ukazatelii: pH kolem hodnoty 5,0, Ca +Mg kolem 0,6 mmol/i, obsah Ca cca. 18 mg/l a
obsah Mg cca. 5 mg/l, obsah hliniku se pohyboval v roce 2008 v rozmezi 0,71 az 0,91 mg/l, obsah
manganu se pohyboval od 0,31 az 0,44 mg/l.

Provozovatel vefejného vodovodu pFipravuje ve spolupraci s odbornou firmou novy zdroj
vody a novou tpravnu vody. Tento projekt by mé&l byt dle provozovatele v. vodovodu realizovéan
v letech 2009-2010. Z téchto uvedenych divodt, Zadd provozovatel vefejného vodovodu Obec
Zabtezi-Regists o ud€lenf vyjimky na Sasové uréené obdobi dvou let, pro uziti vody kterd nespliiuje
mezni hodnoty vy$e uvedenych ukazateli danych ve vyhldSce ¢. 252/2004 Sb. Tato 7adost je
podlozena hodnocenim zdravotnich rizik vypracovany MUDr. Bohuslavem Havlem v lednu roku
2009, kde se v jejim zavéru uvadi, Ze voda neni vhodné k pfipravé kojenecké stravy a z divodd
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predbézné opatrnosti je doporudeno omezit jeji pfimou spotfebu k piti, zejména u déti, vysSim
pouzivanim kvalitni vody balené.

O kvalité¢ vody je provozovatel vefejného vodovodu povinen informovat spotfebitele vody
v souladu s § 3a, odst. 8. zdkona 258/2000 Sb.

Po zhodnoceni predlozenych podkladii a zhodnoceni rizik dospél orgdn ochrany vefejneho
zdravi k zavéru, 7e jsou diny podminky pro vydani opatfeni, nebot nelze zdsobovéni pitnou vodou
zajistit jinak a nebude ohrozeno vetejné zdravi.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto opatfeni lze podat odvolani do 15 dnii ode dne jeho doruceni k Ministerstvu
zdravotnictvi — hlavnimu hygienikovi CR prostfednictvim Krajské hygienické stanice
Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové tizemniho pracovisté Trutnov.

Ing.Pavel Cerny |
vedouci oddélent
hygieny obecné a komundlni
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